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 1. Resumen Ejecutivo

En este estudio se analizan los resultados del calculo de la Po-
tencia Firme de Largo Plazo (PFLP) con distintos porcentajes de
Horas Críticas.

En la  Tabla 1 se muestran los resultados de la PFLP Promedio
Anual de la generación Eólica, Solar Fotovoltaica y la Hidráulica
del Río Negro y Salto Grande Uruguay considerando 0,3%, 1%, 5%,
10%, 15% y 20% de Horas Críticas.

Se observa que hay diferencias significativa cuando se incrementa
el porcentaje de Horas Críticas entre 1% a 5%.

 2. Hipótesis

• Sala Horaria

• Expansión propuesta PES Noviembre – Abril 2017 al año 2018

• 1000 crónicas sintéticas
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Tabla 1: PFLP Promedio Anual para diferentes porcentajes de Horas Críticas.



   ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO               DNC201607131457   Pág. 2/7

• Demanda de Equilibrio – Gradiente de Inversión Eólica = 0.

• Se consideran 5 Demandas:

◦ Demanda del sistema

◦ Demanda plana de 10MW

◦ Demanda valle de 10MW (9:00 a 17:00 hs)

◦ Demanda pico de 10MW (17:00 a 23:00 hs)

◦ Demanda llano de 10MW (23:00 a 9:00 hs)

• Rangos de Horas Críticas: 0% a 20%.

• Calculo de Potencia Firme son mensuales (720 horas).

• 3 años de guarda.

• Las centrales hidroeléctricas Terra, Palmar y Salto Grande 
Uruguay se modelan con su correspondiente embalse.

• CEGH aportes hidrológicos paso horario.

• CEGH de Potencia Eólica-Solar CEGH_PEol_PSol_Temp.

• Precio del barril de petróleo en el entorno de 80 USD/bbl.

• Comercio Internacional: 

◦ Sin posibilidad de Importación.

◦ Exportación Sumidero.

 3. Resultados

En las Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 y Fig. 4 se muestran los resultados
de los cálculos de la PFLP Eólica, Solar Fotovoltaica, Hidráulica
Río Negro e Hidráulica Salto Grande Uruguay en función del por-
centaje considerado como Horas Críticas (0 a 20% de las Horas de 
mayor costo marginal), y en las Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla
5 los resultados para los cortes 0,3%, 1%, 5%, 10%, 15% y 20%.
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Fig. 1: PFLP Eólica en función del corte por Horas Críticas (0 a 20%).
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Fig. 2: PFLP Solar Fotovoltaica en función del corte por Horas Críticas (0 a 20%).

Tabla 2: PFLP Eólica - 0,3%, 1%, 5%, 10%, 15%, 20% Horas Críticas.

Tabla 3: PFLP Solar Fotovoltaica - 0,3%, 1%, 5%, 10%, 15%, 20% Horas Críticas.
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Fig. 3: PFLP Hidráulica Río Negro en función del corte por Horas Críticas (0 a 20%).

Tabla 4: PFLP Hidráulica Río Negro - 0,3%, 1%, 5%, 10%, 15%, 20% Horas Críticas.
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Fig. 4: PFLP Salto Grande Uruguay en función del corte por Horas Críticas (0 a 20%).

Tabla 5: PFLP Salto Grande Uruguay - 0,3%, 1%, 5%, 10%, 15%, 20% Horas Críticas.
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